
РУКОВОДСТВО ЗАКАЗЧИКА ЦОД  
(редакция № 3, действующая с «31» августа 2026 г.) 

 
Настоящее Руководство заказчика ЦОД (далее – Руководство) является неотъемлемой 

частью договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем (далее – Договор), размещено 
на официальном сайте: https://keypoint-group.ru/company/documents/. Указанное Руководство 
является неотъемлемой частью Договора и является обязательным для Сторон. При наличии 
противоречий между условиями Договора и настоящим Руководством приоритет имеют условия 
Договора. 

 
I. Термины и определения, используемые в Руководстве заказчика ЦОД: 
Администратор доступа заказчика (далее - АД) – уполномоченное Заказчиком лицом на 

взаимодействие с Исполнителем по всем вопросам исполнения договора, связанным с 
размещением оборудования, в частности: 

− организация доступа для представителей как самого Заказчика, так и любого из 
Конечных заказчиков (если таковые имеются) в ЦОД и к стойкам, предоставленных для 
размещения оборудования, соответствующей стороне; 

− подписание актов инсталляции, демонтажа, начала оказания услуг, актов о 
повреждении оборудования – как в отношении оборудования, размещенного в стойках Заказчика, 
так и в отношении оборудования, размещенного в стойках каждого из Конечных заказчиков; 

− заказ дополнительных услуг и подписание иных документов, касающихся 
размещения оборудования Заказчика и/или Конечных заказчиков. 

При отсутствии Конечных заказчиков полномочия АД ограничиваются оборудованием и 
представителями самого Заказчика. При наличии нескольких Конечных заказчиков АД действует в 
интересах каждого из них в пределах полномочий, предоставленных Заказчиком. Стороны 
соглашаются, что Исполнитель не обязан проверять принадлежность оборудования, 
размещаемого в ЦОД. 

Внеплановые работы – комплекс работ по срочному техническому обслуживанию или 
ремонту оборудования Систем ЦОД для поддержания их исправного состояния.  

Время решения инцидента – время, затраченное на восстановление услуги или ее 
параметров. 

Инцидент – любое событие, не являющееся частью стандартного (штатного) 
предоставления услуг, которое привело к перерыву в предоставлении услуг или снижению уровня 
качества предоставляемых услуг в соответствии с техническими условиями на размещение 
оборудования в ЦОД (раздел 5 Руководства). 

Заказчик – лицо (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), указанное в 
преамбуле договора в качестве стороны, заключившей договор с Исполнителем, и выступающее 
единственным контрагентом Исполнителя по всем вопросам исполнения договора. Заказчик имеет 
право самостоятельно определять перечень оборудования, подлежащего размещению: как 
собственного, так и оборудования любых Конечных заказчиков (одного или нескольких). В случае, 
если Конечные заказчики отсутствуют, услуги оказываются исключительно в отношении 
оборудования Заказчика. Конечные заказчики не приобретают прав и обязанностей по договору с 
Исполнителем и не вступают с ним в прямые договорные отношения. 

Обращение – любое зафиксированное взаимодействие со службой поддержки 
Исполнителя, инициатором которого выступает: 

− Заказчик (в отношении любого оборудования, размещённого по договору, в том числе 
оборудования Конечных заказчиков); 

− Конечный заказчик (при наличии у него права прямого Обращения, оформленного в 
Формуляре № 2).  

Цель обращения: получение информации, консультации, устранение неисправностей, 
восстановление работоспособности, а также получение иной поддержки в рамках услуг.  

Представители заказчика – лица, имеющие право доступа на территорию ЦОД и к 
оборудованию, согласно Формулярам № 2 - 3. 

Представители конечного заказчика – лица, имеющие право доступа на территорию ЦОД 
и к оборудованию, согласно Формулярам № 2 - 3. 

Регламентные работы – комплекс работ по плановому техническому обслуживанию 
оборудования Систем ЦОД для поддержания их исправного состояния.  

https://keypoint-group.ru/company/documents/


Системы ЦОД – системы кондиционирования, гарантированного и бесперебойного 
электроснабжения, входящие в инженерную инфраструктуру ЦОД и позволяющие оказывать услуги 
согласно техническим условиям на размещение оборудования в ЦОД.  

Конечный заказчик – лицо (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), 
заключившее с Заказчиком договор на оказание услуг по размещению оборудования Конечного 
заказчика в ЦОД. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за действия и бездействие 
Конечного заказчика.  

Прямое взаимодействие Исполнителя с Конечным заказчиком, предусмотренное настоящим 
Руководством, осуществляется исключительно для повышения оперативности и качества 
обслуживания и не влечёт возникновения договорных отношений между Конечным заказчиком и 
Исполнителем. Все обязательства Исполнителя возникают исключительно из Договора, 
заключённого с Заказчиком. 

Действия Конечного заказчика, совершаемые при взаимодействии с Исполнителем в ходе 
размещения оборудования, рассматриваются как действия самого Заказчика. В случае 
противоречий между указаниями Заказчика и Конечного заказчика приоритетными для 
Исполнителя являются указания Заказчика. 

Слова в Руководстве, употреблённые в единственном числе или мужском роде, могут 
толковаться соответственно во множественном числе или женском роде, и наоборот, если это 
требуется по контексту. 

 
II. Правила посещения ЦОД представителями Заказчика и Конечного заказчика 

(при наличии) 
2.1. Доступ в ЦОД предоставляется сотрудникам Заказчика и Конечных заказчиков, 

сведения о которых внесены в Формуляры № 2 и № 3. При этом Формуляры № 2, 3 оформляются 
отдельно для каждого Заказчика и каждого Конечного заказчика и содержат персональные данные 
их представителей. 

 С целью обеспечения пропускного режима в ЦОД Заказчик обязуется: 
− до момента передачи персональных данных Исполнителю обеспечить получение от 

субъекта персональных данных письменного согласия на их обработку Исполнителем и ООО «Кей 
Поинт Менеджмент» (ОГРН 1237700046946; ИНН 77074825451) в объеме: фамилия, имя, отчество, 
данные документа, удостоверяющего личность, фото-видео изображение лица, номер телефона, 
адрес электронной почты; 

− незамедлительно уведомить в письменной форме Исполнителя в случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных. 

Обязанности Исполнителя (как оператора, обрабатывающего данные по поручению 
Заказчика): 

− лично исполнять данное ему поручение; 
− соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− выполнять требования предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при сборе, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивать запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных субъектов персональных данных с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации. 

2.2. Все представители Заказчика, а также представители Конечных заказчиков 
подписывают согласие на обработку персональных данных, проходят регистрацию и ознакомление 
с правилами посещения ЦОД. 

2.3. Представители Заказчика и представители каждого из Конечных заказчиков (в том 
числе с временным доступом) перед первым самостоятельным проходом к оборудованию в ЦОД в 
обязательном порядке проходят вводный инструктаж по охране труда, пожарной и 
электробезопасности, а также по правилам внутриобъектового и пропускного режимов.  

2.4. При каждом посещении ЦОД представитель Заказчика или представитель любого из 
Конечных заказчиков обязан предъявить сотруднику службы безопасности документ, 
удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина или иной 
документ, признаваемый международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439201/cbf4e15b7c330f9372e876cdf2bc928bad7950ef/#dst14
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439201/eeeebe22bf738fd65bb66b95cc278911ae2525ee/#dst100357


2.5. Для идентификации различных типов посетителей, находящихся в ЦОД, 
применяются идентификационные ленты, которые представители Заказчика и Конечного заказчика 
должны постоянно носить вместе с картой доступа на видном месте:  

− серые – персонал Исполнителя;  
− синие – представители Заказчика и Конечного заказчика; 
− зеленые – представители Подрядчика. 
2.6. Сотрудники службы безопасности Исполнителя вправе проводить выборочный или 

сплошной досмотр личных вещей и имущества, вносимого на территорию ЦОД или выносимого с 
неё (в том числе с применением технических средств), в целях обеспечения антитеррористической 
защищённости и сохранности оборудования ЦОД. Досмотр проводится в присутствии 
проверяемого лица. Отказ от досмотра при входе является основанием для немедленного отказа 
в допуске на территорию ЦОД с обязанностью покинуть её в установленном порядке; отказ от 
досмотра при выходе является основанием для запрета на вынос имущества. 

2.7. Представители Заказчика и Конечных заказчиков дают своё согласие на фиксацию их 
перемещений и действий в ЦОД с помощью системы контроля доступа и видеонаблюдения. 
Обработка полученных данных осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и используется исключительно для целей 
безопасности и разрешения спорных ситуаций. 

2.8. На территорию ЦОД разрешается вносить инструменты, оборудование и материалы, 
необходимые для выполнения работ, за исключением: 

− легковоспламеняющихся, ядовитых, взрывоопасных веществ; 
− наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
− пиротехники, оружия всех видов, боеприпасов, взрывчатых устройств; 
− иных предметов, которые могут создать угрозу для жизни, здоровья или имущества, 

а также нарушить режим работы ЦОД. 
2.9. Внесение крупногабаритного (размер оборудования превышает размер стойки, 

устанавливаемой на стойко-место в соответствии с п. 5.1.2 Руководства) или тяжёлого (для 
перемещения оборудования требуются услуги грузчиков) оборудования должно быть 
предварительно согласовано с Исполнителем. Для согласования Заказчик направляет на 
электронный адрес, указанный в п. 6.1.2 Руководства, заявку в свободной форме. В заявке 
необходимо указать параметры оборудования (габариты, вес, тип упаковки), данные транспортного 
средства (марка и государственный номер), а также водителя и грузчиков (ФИО, серия и номер 
паспорта). Срок рассмотрения заявки составляет 1 (один) рабочий день.  

2.10. К выполнению любых работ в ЦОД допускаются представители Заказчика и Конечных 
заказчиков, отвечающие одновременно следующим требованиям: 

− возраст не менее 18 лет; 
− наличие действующих допусков, удостоверений или разрешений, предусмотренных 

законодательством РФ для соответствующего вида работ; 
− применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (спецодежда, 

обувь, каски, перчатки и т.д.), соответствующих государственным стандартам и правилам охраны 
труда. 

2.11. Заказчик несёт полную ответственность за соблюдение его представителями и 
представителями Конечных заказчиков всех требований охраны труда, пожарной и 
электробезопасности. Исполнитель вправе отстранить от работы любое лицо, нарушающее 
данные требования, до устранения нарушений. 

2.12. К монтажным работам (за исключением установки и подключения оборудования в 
стойки и прокладки патч-кордов между стойками) допускаются представители Заказчика, 
оформленные по процедурам организации работ для Подрядчиков ЦОД (предоставляется по 
запросу). Заказчик отвечает за выполнение привлеченными Подрядчиками требований охраны 
труда, пожарной и электробезопасности.  

2.13. Представители Заказчика и Конечного заказчика вправе использовать следующие 
парковочные места: 

− внешнюю парковку, прилегающую к ЦОД (при её наличии), — для стоянки 
транспортных средств на время посещения; 

− внутреннюю парковку на территории ЦОД — для стоянки транспортных средств на 
период ввоза/вывоза оборудования. В случае отсутствия внешней парковки внутренняя парковка 
используется на тех же условиях, что и внешняя. 

Для доступа на любую из указанных парковок АД и (или) представитель, включенный в 
Формуляр № 2, направляют Исполнителю заявку в свободной форме по электронной почте (пункт 
6.1.2 Руководства) не менее чем за 1 (один) час до планируемого въезда. В заявке необходимо 



указать марку, модель и государственный регистрационный номер транспортного средства. Заявка 
может быть подана как в виде перечня транспортных средств в составе Формуляров № 2 - 3, так и 
в отношении конкретного транспортного средства.  

2.14. Исполнитель не осуществляет охрану транспортных средств, расположенных на 
парковках, и не несёт ответственности за их сохранность.  

2.15. Представители Заказчика и Конечного заказчика обязаны: 
1) соблюдать общепринятые нормы поведения; 
2) соблюдать правила охраны труда, пожарной и электробезопасности; 
3) входить и выходить из ЦОД и прилегающей территории только через специально 

обозначенные входы и выходы; 
4) носить на видном месте карту доступа с идентификационной лентой (например, на 

шее или другом месте, позволяющем карте и ленте быть на виду); 
5) информировать Исполнителя о монтаже и демонтаже оборудования и перемещениях 

оборудования между стойками сразу после выполнения этих работ; 
6) сообщать Исполнителю вес единицы оборудования (фактический со всеми 

комплектующими) и общий вес оборудования в стойке; 
7) устанавливать оборудование в стойки с учетом веса оборудования – тяжелое 

оборудование должно быть снизу; 
8) после завершения работ закрывать свои стойки или зоны на замки, установленные 

на дверях стоек или зон; 
9) сдавать карту доступа с идентификационной лентой и ключи от своих стоек 

(выделенных зон) при выходе с территории ЦОД; 
10) выбрасывать отходы и упаковку только в специально отведенных местах, крупный 

мусор компактно упаковывать и оставлять в местах, указанных представителям Исполнителя; 
11) бережно относиться к имуществу ЦОД, других Заказчиков и Конечных заказчиков; 
12) немедленно сообщать представителям Исполнителя о любых повреждениях здания, 

инженерного оборудования ЦОД или других инцидентах на территории ЦОД; 
13) немедленно сообщать представителям Исполнителя о любых нарушениях данных 

правил или других происшествиях на территории ЦОД; 
14) использовать инструмент, предназначенный только для обслуживания оборудования 

(не допускается использование перфораторов, дрелей, угловых шлифмашин и подобного 
инструмента даже для работы внутри своих зон, стоек, без согласования с персоналом 
Исполнителя); 

15) соблюдать правила размещения оборудования, указанные в Технических условиях 
на размещение. 

2.16. Представителям Заказчика и Конечного заказчика запрещено: 
1) размещать в стойках без письменного согласования с Исполнителем: источники 

бесперебойного питания (ИБП), аккумуляторные батареи, генераторы, устройства автоматического 
ввода резерва и PDU, климатические установки и иную инфраструктуру, не относящуюся к 
обработке и (или) передаче данных, а также нестандартизированное оборудование или 
устройства, создающие чрезмерную вибрацию, электромагнитные помехи или способные иным 
образом нарушить штатную эксплуатацию ЦОД; 

2) размещать майнинговую инфраструктуру, включая любое оборудование, 
предназначенное для добычи криптовалют (ASIC, GPU-майнеры и иные специализированные 
устройства), независимо от его форм-фактора, мощности и режима работы; 

3) осуществлять майнинг цифровой валюты, в том числе участвовать в майнинг-пулах; 
4) мусорить на территории ЦОД и прилегающей территории;  
5) заходить в помещения машинного зала в верхней одежде и уличной обуви без бахил; 
6) проносить и употреблять продукты и (или) напитки в помещениях машинного зала и 

других технических помещениях ЦОД; 
7) пользоваться открытым огнем и проводить любые виды огневых работ; 
8) находиться в ЦОД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
9) проносить в ЦОД взрывчатые, нелегальные или токсичные вещества, горючие или 

легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, оружие или боеприпасы; 
10) проникать в технические зоны, помещения и стойки, в которые у представителя 

Заказчика или Конечного заказчика нет доступа, даже если двери в них открыты; 
11) передавать карту доступа с идентификационной лентой третьим лицам или 

оставлять ее без присмотра; 
12) пропускать по своей карте доступа с идентификационной лентой других лиц (за 

исключением сопровождаемых, имеющих право доступа в ЦОД); 



13) выполнять работы вне своих стоек без согласования с Исполнителем;  
14) поднимать решетки и плитки фальшпола, проникать под фальшпол; 
15) перемещать стойки внутри ЦОД или смещать их без согласования с Исполнителем; 
16) размещать без согласования с Исполнителем в стойках что-либо кроме 

оборудования; 
17) изменять режимы оборудования ЦОД и проводить любые манипуляции с 

инженерным оборудованием ЦОД и оборудованием, не принадлежащем Заказчику или Конечному 
заказчику; 

18) производить фото- и видеосъёмку на территории ЦОД без предварительного 
согласования с Исполнителем. Разрешается фотографировать исключительно своё оборудование 
так, чтобы в кадр не попадали чужие стойки и инженерные системы; 

19) находиться в ЦОД с животными; 
20) выполнять движение транспортных средств по территории ЦОД со скоростью более 

5 км/ч и создавать помехи водителям других транспортных средств; 
21) осуществлять стоянку транспортного средства с включенным двигателем;   
22) мыть транспортное средство; 
23) ремонтировать и выполнять техническое обслуживание транспортного средства (в 

том числе осуществлять замену жидкостей, масел, аккумуляторов, колес и т.д.), заправлять 
транспортное средство топливом. 

 
III. Меры по охране труда и пожарной безопасности на территории ЦОД 

3.1. Для минимизации угроз жизни и здоровью посетителей ЦОД каждый посетитель 
должен принимать все необходимые меры предосторожности для предотвращения несчастных 
случаев. Указанные ниже условия должны быть доведены Заказчиком до сведения своих 
представителей и представителей Конечного заказчика, выполняющих работы на территории ЦОД. 

3.2. Опасные факторы на территории ЦОД: 
3.2.1. риск поражения электрическим током. При работе в помещениях ЦОД, в стойко-

местах, стойках или местах в стойках необходимо использовать только исправное оборудование и 
электрические кабели требуемого сечения без видимых признаков повреждений. Запрещено 
разбирать оборудование, находящееся под напряжением, и прикасаться к 
оголенным/повреждённым проводам; 

3.2.2. риск падения в открытый участок фальшпола.  Во избежание падения при 
перемещении по территории ЦОД необходимо быть бдительным и обращать внимание на 
предупредительные знаки; 

3.2.3. риск травмы при пользовании лифтом. При использовании лифта следует 
соблюдать правила, указанные в инструкции, размещенной в кабине лифта. Запрещена 
самостоятельная эвакуация из кабины лифта; 

3.2.4. риск травмы при перемещении грузов. При перемещении грузов необходимо 
использовать сертифицированные средства защиты, требуемые характером работ, а для 
перемещения тяжелых грузов Заказчику и Конечному заказчику необходимо привлекать 
профессиональных грузчиков. Самостоятельное использование подъемных механизмов ЦОД 
(подъемного стола и т.п) запрещено; 

3.2.5. повышенный уровень шума. Для защиты от повышенного уровня шума следует 
использовать наушники или одноразовые беруши; 

3.2.6. риск пореза или других травм. В случае небольших порезов можно 
воспользоваться одноразовыми пластырями. Аптечка доступна у персонала Исполнителя. В 
случае серьезных травм необходимо немедленно обратиться к персоналу Исполнителя, который 
при необходимости вызовет медицинскую помощь; 

3.2.7. риск пожара. При срабатывании пожарной тревоги или других признаках пожара 
следует действовать согласно пункту 3.3.3 Руководства.  

 
3.3. Особенности противопожарного режима на территории ЦОД: 
3.3.1.  На территории ЦОД запрещается: 
− курить, кроме в специально отведенных для этого местах (обозначенных знаками); 
− использовать фейерверки и другие подобные устройства;  
− хранить оборудование в картонных (бумажных) упаковках, пакетах или других 

легковоспламеняющихся материалах в машинном зале (включая выделенные зоны) и (или) 
стойках; 

− хранить оборудование или другие вещи во всех помещениях ЦОД, кроме зон 
хранения, выделенных Заказчику или Конечному заказчику; 



− пользоваться бытовыми электронагревательными приборами без согласования с 
персоналом Исполнителя; 

− пользоваться неисправными электроприборами, розетками, удлинителями, 
кабелями; 

− применять электропровода и кабели с поврежденной изоляцией; 
− применять нестандартные (самодельные) электрические удлинители и 

электроприборы; 
− использовать  временную электропроводку, включая удлинители, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов; 
− оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы, за 

исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкциями; 

− пользоваться открытым огнем и проводить любые виды огневых работ; 
− покидать рабочее место (стойко-место, стойку, место в стойках, выделенную зону и 

т.п.) без осмотра его противопожарного состояния. 
3.3.2. Технические средства обеспечения пожарной безопасности: 
− пути эвакуации и инструкция по действиям в случае пожара указаны на планах 

эвакуации, расположенных на каждом этаже; 
− в ЦОД имеются помещения, оборудованные системой автоматического 

пожаротушения. Перед входом в такие помещения размещены соответствующие инструкции; 
− помещения ЦОД оснащены огнетушителями двух типов: углекислотными (ОУ) и 

порошковыми (ОП); 
− каждая дверь имеет механизм отпирания изнутри «антипаника» и (или) зеленую 

кнопку «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД», которая разблокирует электромагнитный замок двери. 
− на территории ЦОД определен пункт сбора (обозначен знаком «Место сбора»), в 

котором люди должны собираться после эвакуации из здания при пожаре или другой чрезвычайной 
ситуации. 

3.3.3.  Действия в случае поступления сигнала «Пожар» или появления признаков 
возгорания: 

− в случае срабатывания пожарной сигнализации или появления признаков возгорания 
необходимо сохранять спокойствие и сообщить о пожаре в пожарную охрану (телефон 112) и 
персоналу Исполнителя; 

− если сигнал о пожаре не подан – необходимо нажать на ближайшую кнопку 
«ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» и (или) подать сигнал о пожаре голосом; 

− необходимо покинуть здание, следуя по указателям путей эвакуации; в случае 
задымления необходимо передвигаться, прижавшись к полу; 

− при невозможности самостоятельно эвакуироваться следует плотно закрыть двери и 
щели в помещении, привлечь внимание спасателей через окно или любым другим способом; 

− во время эвакуации запрещено использовать лифты; 
− покинув здание, проследуйте в пункт сбора, чтобы отметиться у персонала 

Исполнителя; 
− далее необходимо следовать указаниям спасателей. 
 

IV. Порядок управления доступом и полномочиями представителей Заказчика и 
Конечных заказчиков 

 
4.1. Назначение Администратора доступа  
4.1.1. Назначение Администратора доступа осуществляется путём направления 

Заказчиком Исполнителю Формуляра № 1 (по форме, установленной в Руководстве). Формуляр 
должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заказчика или иным 
уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности. В последнем случае копия 
доверенности прилагается к Формуляру. 

4.1.2. Заказчик направляет заполненный и подписанный Формуляр № 1 через систему 
электронного документооборота. 

4.1.3. До момента получения Исполнителем оформленного Формуляра № 1 подача 
Формуляров № 2 и № 3 (в том числе их обновление) осуществляется уполномоченным 
представителем Заказчика на основании отдельной доверенности, прямо предусматривающей 
право на совершение таких действий. 



4.1.4. При изменении данных, указанных в Формуляре № 1, Заказчик обязан направить 
Исполнителю обновлённый Формуляр в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления таких 
изменений. Обновлённый Формуляр имеет преимущественную силу перед всеми ранее 
направленными версиями и отменяет их действие с момента его получения Исполнителем. 
Стороны признают юридически действительным исключительно Формуляр № 1 с наиболее поздней 
датой подписания, при условии его фактического получения Исполнителем. 

4.1.5. Администраторы доступа, указанные в действующем Формуляре № 1, обладают 
следующими полномочиями (в том числе в интересах Конечных заказчиков): 

− назначать уполномоченных лиц со стороны Заказчика и Конечных заказчиков для 
доступа в ЦОД и к оборудованию, а также для ввоза/вывоза оборудования; 

− назначать уполномоченных лиц со стороны Заказчика и Конечных заказчиков для 
подачи Обращений в службу поддержки Исполнителя; 

−  назначать уполномоченных лиц со стороны Заказчика и Конечных заказчиков для 
получения услуг Remote Hands, заказанных Заказчиком; 

− подписывать и предъявлять Исполнителю Формуляры № 2 и № 3 (включая их 
обновление при смене уполномоченных лиц); 

− направлять Исполнителю заявки для доступа на парковку; 
− подписывать все первичные документы по приёмке оборудования (акты инсталляции, 

демонтажа); 
− подписывать и предъявлять Исполнителю заявки на дополнительные услуги 

(включая Remote Hands), подписывать и направлять любые документы, сопровождающие 
выполнение таких заявок (изменения, акты начала/окончания); 

− подавать Обращения в Службу поддержки Исполнителя; 
− подписывать иные документы и совершать все действия, необходимые в рамках 

предоставленных полномочий. 
4.2. Назначение представителей Заказчика и Конечного заказчика, имеющих право 

доступа в ЦОД, получения ранее заказанных услуг, а также права доступа к оборудованию и 
его ввоза/вывоза.  

4.2.1. Виды доступа в ЦОД: 
− постоянный круглосуточный доступ представителей Заказчика, Конечного заказчика 

в ЦОД, оформленный по форме Приложения № 2 к Руководству; 
− временный круглосуточный доступ представителей Заказчика, Конечного заказчика 

в ЦОД, оформленный на период до 30 (тридцати) календарных дней по форме Приложения № 3 к 
Руководству.  

4.2.2. Права представителей Заказчика и Конечного заказчика с постоянным доступом, 
включенных в Формуляр № 2: 

− на физический круглосуточный доступ в ЦОД; 
− на физический круглосуточный доступ в стойки, в отношении которых им 

предоставлен доступ в Формуляре № 2; 
− на выполнение необходимых работ (монтаж, обслуживание, настройка) с 

оборудованием в пределах предоставленного доступа; 
− на ввоз и вывоз оборудования — при условии, что Администратором доступа в графе 

«Право на ввоз и вывоз оборудования» Формуляра № 2 проставлена отметка «да»; 
− на подачу Обращений в Службу поддержки Исполнителя; 
− направлять Исполнителю заявки для доступа на парковку; 
− на получение услуги Remote Hands — при условии, что Администратором доступа в 

графе «Право обращения в службу поддержки и получения услуги Remote Hands» Формуляра № 2 
проставлена отметка «да». 

4.2.3. Права представителей Заказчика и Конечного заказчика с постоянным доступом, 
включенных в Формуляр № 3: 

− на физический круглосуточный доступ в здание ЦОД; 
− на физический круглосуточный доступ в стойки, в отношении которых им 

предоставлен доступ в Формуляре № 3; 
− на выполнение необходимых работ (монтаж, обслуживание, настройка) с 

оборудованием в пределах предоставленного доступа; 
− на ввоз и вывоз оборудования — при условии, что Администратором доступа в графе 

«Право на ввоз и вывоз оборудования» Формуляра № 3 проставлена отметка «да». 
4.2.4. Администратор доступа направляет Исполнителю Формуляры по форме № 2 и № 3 

одним из следующих способов: 



− по электронной почте (пункт 6.1.2 Руководства); 
− через систему ЭДО. 
Заказчик и Исполнитель признают Формуляры по форме № 2 и № 3, переданные с 

использованием адресов электронной почты, указанных в Формуляре № 1, равнозначными 
бумажным оригиналам с собственноручной подписью.  

4.2.5. Заказчик вправе в любое время изменить состав представителей или их полномочия 
путём направления Исполнителю обновлённого Формуляра (№ 2 или № 3), подписанного 
уполномоченным лицом Заказчика. 

4.2.6. Конечный заказчик не вправе самостоятельно подавать, изменять или отзывать 
Формуляры № 2 и № 3 — указанные действия совершаются исключительно Заказчиком (через 
Администратора доступа). 

4.2.7. Рассмотрение Исполнителем полученного Формуляра происходит в течение 1 
(одного) рабочего дня с момента его получения. 

4.2.8 В случае изменения сведений, указанных в Формуляре № 2, Заказчик обязуется 
незамедлительно направить Исполнителю актуализированную версию Формуляра. С момента 
получения Исполнителем обновленного Формуляра № 2, ранее направленная версия утрачивает 
юридическую силу, и Стороны применяют исключительно актуальный документ. В случае 
противоречий между версиями Формуляра № 2 преимущественную силу имеет версия, 
подписанная наиболее поздней датой, при условии ее фактического получения Исполнителем. 

4.2.9 Формуляры № 3 действительны в течение сроков, указанных в каждом из них. 
Направление последующего Формуляра № 3 не влечет за собой отмену или приостановление 
действия ранее направленных Формуляров № 3. 

4.2.10 В случаях, требующих безотлагательного отзыва полномочий представителя 
Заказчика и (или) Конечного заказчика, Заказчик вправе направить Исполнителю уведомление об 
отзыве по электронной почте (пункт 6.1.2 Руководства) с адреса электронной почты, указанного в 
Формуляре № 1. Исполнитель обязан считать полномочия указанного лица прекращёнными с 
момента получения такого уведомления. Последующее оформление и направление обновлённого 
Формуляра (при необходимости замены представителя) осуществляется в срок, установленный 
абзацем первым настоящего пункта, однако это не отменяет немедленного действия уведомления 
об отзыве. В случае расхождения между содержанием уведомления и последующим Формуляром 
преимущественную силу имеет Формуляр, но только в части, касающейся назначения новых 
полномочий; сам факт отзыва предыдущих полномочий считается состоявшимся с момента 
получения уведомления. 
 

V. Технические условия на размещение оборудования в ЦОД 
5.1. Общие условия размещения 
5.1.1. Оборудование Заказчика и Конечного заказчика размещается в выделенной зоне, 

стойке или в месте в стойке. 
5.1.2. Стандартные размеры стойки и стойко-места: ширина 600 мм, глубина 1200 мм, 

высота 48 юнитов. По запросу Заказчика и при наличии технической возможности может быть 
предоставлены стойки и стойко-места другого размера. Стойки сгруппированы в коридоры и 
оборудованы системами изоляции, которые позволяют разделить холодные и горячие потоки 
воздуха для эффективного охлаждения оборудования.  

5.1.3. В связи с этим: 
− к монтажу на стойко-местах допускается оборудование шириной 600 мм и высотой 

48U, глубиной до 1200 мм.  Оборудование, c другими размерами, допускается размещать по 
согласованию с Исполнителем, при этом Заказчик и Конечный заказчик должны реализовать 
решения по сохранению герметичности изоляции холодных и горячих коридоров машинного зала 
ЦОД. 

− к монтажу в стойках допускается оборудование форм-фактора 19”. Оборудование, 
отличное от форм-фактора 19”, допускается размещать по согласованию с Исполнителем на 
специальных полках или креплениях, предоставляемых Заказчиком или Конечным заказчиком. При 
этом предоставившая сторона должна реализовать решения по сохранению герметичности 
изоляции холодных и горячих зон внутри стойки. Для размещения оборудования глубиной более 
810 мм требуется дополнительное согласование с Исполнителем о наличии технической 
возможности.  

− к монтажу в стойках допускается оборудование, забирающее воздух из холодного 
коридора и выбрасывающее воздух в горячий коридор. 

5.1.4. Оборудование должно иметь два блока питания и продолжать работать при 
отключении одного из двух взаиморезервируемых PDU или лучей питания.  



5.1.5. Исполнитель освобождается от ответственности за несоблюдение (отклонение) 
параметров, предусмотренных техническими условиями, если такое несоблюдение вызвано 
действиями (бездействием) Заказчика или Конечного заказчика, нарушившими требования 
настоящего раздела Руководства. 

 
5.2. Условия по электроснабжению  
5.2.1. В нормальном режиме электроснабжение оборудования в стойке осуществляется от 

двух взаиморезервируемых PDU.  
5.2.2. Параметры PDU: не менее 24 розеток форм-фактора IEC C13, не менее 6 розеток 

форм-фактора IEC C19. 
5.2.3. В нормальном режиме электроснабжение оборудования, размещенного на стойко-

местах, осуществляется от двух взаиморезервируемых лучей электроснабжения. Типы разъемов 
для такого оборудования согласуются с Исполнителем дополнительно. 

5.2.4. Заказчик и Конечный заказчик самостоятельно присоединяют в стойке оборудование 
к розеткам PDU кабелями требуемого сечения со стандартными штепсельными разъемами IEC C13 
и (или) IEC C19. Подключение оборудования на стойко-местах к сети электроснабжения ЦОД 
выполняется представителями Исполнителя.  

5.2.5. Выделенная шина защитного заземления (PE) в стойке предоставляется по запросу. 
В случае ее установки Заказчик или Конечный заказчик самостоятельно присоединяют в стойке 
Оборудование к шине защитного заземления кабелями требуемого сечения. Подключение шины, 
корпуса стойки и оборудования на стойко-местах к сети защитного заземления ЦОД выполняется 
представителями Исполнителя.  

5.2.6. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между 
Исполнителем и Заказчиком проходит по розеткам PDU в стойках или разъемам кабелей 
электроснабжения в стойко-местах. Дополнительные акты по данному вопросу сторонами не 
подписываются. 

5.2.7. Контрактная мощность, которую может потреблять оборудование, указывается в 
Заявке. Однако суммарное значение потребляемых токов (амперы) нагрузки оборудования с двух 
взаиморезервируемых PDU (одноименных фаз или секций PDU) или вводов электроснабжения 
(при подключении оборудования без PDU) не может превышать номинал автоматического 
выключателя, защищающего один PDU (фазу или секцию PDU) или ввод электроснабжения (при 
подключении оборудования без PDU); 

5.2.8. Заказчик и Конечный заказчик обязаны:  
− использовать оборудование, которое будет функционировать при отключении 

электроснабжения на одном из двух взаиморезервируемых PDU (секций PDU) или вводов 
электроснабжения; 

− подключать каждую единицу оборудования в одноименные секции двух 
взаиморезервируемых PDU; 

− контролировать, чтобы суммарный потребляемый ток от двух взаиморезервируемых 
PDU (одноименных фаз или секций PDU) или вводов электроснабжения по одноименным фазам не 
превышал номинала автоматического выключателя, защищающего один PDU (фазу или секцию 
PDU) или ввод электроснабжения;  

− при использовании оборудования с одним блоком питания через устройство 
автоматического ввода резерва (АВР) учитывать возможность сбоя в работе АВР как единой точки 
отказа. 

5.3. Условия по обеспечению микроклимата 
5.3.1. Заказчик и Конечный заказчик размещают в стойках свое активное оборудование 

(оборудование, потребляющее электрическую энергию) с принудительным охлаждением (с 
собственными вентиляторами для охлаждения) с учетом схемы направления воздушных потоков, 
принятой в ЦОД: воздух для охлаждения оборудования поступает с фронтальной стороны стойки 
из холодного коридора и выбрасывается с тыльной стороны стойки в горячий коридор. 

5.3.2. Для поддержания проектных параметров охлаждения оборудования Заказчик или 
Конечный заказчик должны самостоятельно обеспечивать возможность свободной циркуляции 
воздуха через стойку, исправность вентиляторов оборудования, закрывать в стойке свободные 
монтажные места (юниты). При необходимости Исполнитель без дополнительной платы 
предоставит Заказчику или Конечному заказчику на время действия Договора необходимое 
количество заглушек для установки на неиспользуемые монтажные места. Заглушки являются 
собственностью ЦОД и подлежат возврату в случае отсутствия необходимости в их использовании.  

5.4. Условия по прокладке кабелей связи  



           Прокладка кабелей вне стоек осуществляется только после согласования с 
Исполнителем, по согласованным трассам и в соответствии с указаниями к монтажу от 
Исполнителя, в том числе: 

− кабели прокладываются в имеющихся лотках в соответствии с их назначением; 
− запрещено оставлять запас кабеля на кабель-ростах и лотках (запас следует убирать 

в стойки);  
− оптические кабели следует опускать с лотков через специальные спуски; 
− кабели в стойку следует заводить через вводные отверстия в крыше стойки; 
− для прокладки кабеля внутри стойки следует использовать органайзеры (при 

необходимости). В случае отсутствия органайзеров собранные в жгуты кабели крепятся к боковым 
частям шкафа при помощи стяжек и липучек; 

− внутри стойки запрещено прокладывать кабели так, чтобы они мешали движению 
потоков воздуха через стойку или установке заглушек в свободные юниты; 

− кабели, используемые для коммутации портов между стойками, следует маркировать 
с обоих концов.  

5.5. Условия по весу оборудования 
5.5.1. Суммарный вес оборудования в стойке со всеми комплектующими не должен 

превышать 800 кг, а вес стойко-места не должен превышать 1000 кг. 
5.5.2. Более тяжелое оборудование должно размещаться в нижней части стойки. 
 
 

VI. Регистрация Обращений и сроки устранения Инцидентов 
6.1. Работа с Обращениями 
6.1.1. Служба технической поддержки Исполнителя функционирует в круглосуточном 

режиме: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 (366) дней в году. 
6.1.2. Контактные данные Службы технической поддержки Исполнителя для приема 

Обращений от Заказчика и Конечных заказчиков: 
Единый телефон Службы технической поддержки: 8 (800) 600-36-58; 
Адрес электронной почты Службы технической поддержки: support@keypoint-group.ru. 
6.1.3. Приём и обработка Обращений включает в себя следующие действия Службы 

технической поддержки Исполнителя:  
− приём Обращений от Заказчика и Конечных заказчиков, их регистрация и 

классификация;  
− авторизация и определение прав на направление Обращений; 
− предоставление запрашиваемой информации в рамках Обращения; 
− контроль хода выполнения работ по Инциденту и согласование действий 

Исполнителя; 
− информирование инициатора Обращения (Заказчика или Конечного заказчика) о 

текущем статусе выполнения работ, а также оформление закрытия Обращения. 
6.1.4. После регистрации Обращения Служба технической поддержки Исполнителя 

направляет инициатору Обращения (Заказчику или Конечному заказчику) по электронной почте 
уведомление, содержащее регистрационный номер Обращения.  

6.1.5. Нормативное время реакции по Обращению с момента регистрации Обращения: 
 

Приоритет Условия назначения 
приоритета: 

Время реакции на 
Обращение 

Целевое время 
решения 

2 - высокий Обоснованная 
необходимость 
срочного выполнения 
Обращения 

1 час  4 часа  

3 - стандартный Обращение 
выполняется в  
обычном порядке 

1 рабочий день  2 рабочих дня  

 
6.1.6. Порядок работы с Обращениями категории «Инцидент»: 
6.1.6.1. При возникновении Инцидента Заказчик или Конечный заказчик проводит его 

предварительный анализ. Если по результатам анализа он полагает, что Инцидент вызван 
причинами, относящимися к зоне ответственности Исполнителя, сторона направляет уведомление 

mailto:support@keypoint-group.ru


в Службу технической поддержки Исполнителя с использованием контактных данных, указанных в 
пункте 6.1.2 настоящего Руководства. 

6.1.6.2. Служба технической поддержки Исполнителя вправе при необходимости 
запросить у Заказчика или Конечного заказчика информацию о влиянии Инцидента на 
оборудование и предоставляемые с его помощью сервисы, а также иные сведения, требуемые для 
анализа и устранения проблемы. 

6.1.6.3. Если Инцидент вызван действиями (бездействием) Заказчика или Конечного 
заказчика и (или) относится к их зоне ответственности, сотрудник Службы технической поддержки 
Исполнителя предоставляет инициатору Обращения информацию, необходимую для принятия мер 
с его стороны. 

6.1.6.4. Нормативное время реакции с Обращениями категории «Инцидент» с момента 
регистрации Обращения: 

 
Приоритет 
Инцидента: 

Условия 
назначения 
приоритета: 

Время 
реакци
и на 
Обращ
ение: 

Целевое 
время 
решения 

Обновлен
ия по 
статусу 
решения 

Время 
перевода на 
следующий 
уровень 
эскалации 

Отчет об 
инциденте 
(предостав
ляется по 
требовани
ю) 

1 - 
критический 

В следствии 
инцидента 
остановлены 
бизнес-
операции 
Заказчика или 
Конечного 
заказчика 

15 мин 4 часа 1 час 1 час 2 рабочих 
дня 

2 - высокий Инцидент 
оказывает 
значительное 
влияние на 
бизнес-
операции, 
Заказчика или 
Конечного 
заказчика, но 
не 
останавливает 
их 

15 мин 
 

8 часов 2 часа 4 часа 2 рабочих 
дня 

3 - 
стандартны
й 

Инцидент не 
оказывает 
значительного 
влияния на 
бизнес-
операции 
Заказчика или 
Конечного 
заказчика 

1 
рабочий 
день 

2 рабочих 
дня 

По 
требовани
ю 

 Не 
регламентиров
ано 

Не 
регламенти
ровано 

 
6.1.7.1.  Если Заказчик или Конечный заказчик признаёт действия Исполнителя по 

устранению Инцидента неудовлетворительными, он вправе направить эскалацию (запрос на 
повышение уровня рассмотрения) Исполнителю по электронной почте на 
адрес: escalation@keypoint-group.ru. 

6.1.7.2.  Стороны обязуются прилагать все возможные усилия для устранения Инцидентов, а 
также для поиска временных (обходных) решений, позволяющих снизить негативное влияние 
Инцидента до его полного разрешения. 

 
6.2. Регламентные и Внеплановые работы  
6.2.1. Исполнитель обязан направлять уведомления о проведении Регламентных и (или) 

Внеплановых работ на адреса электронной почты, предназначенные для приёма уведомлений от 
службы поддержки Исполнителя и указанные в Формулярах № 1 - 2, в следующие сроки: 
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№ Вид работ: Срок уведомления о проведении работ: 
1 Регламентные работы Не менее чем за 72 (Семьдесят два) часа до 

планируемой даты начала проведения  
2 Внеплановые работы Не менее чем за 2 (два) часа до начала проведения 

или непосредственно перед началом работ, если они 
срочно требуются для предотвращения Инцидентов 

 
6.2.2. При переносе или продлении сроков проведения работ Исполнитель обязан 

направить дополнительное уведомление о таких изменениях на адреса электронной почты, 
предназначенные для приёма уведомлений от службы поддержки Исполнителя и указанные в 
Формулярах № 1 - 2. 

VII. Иные условия 
7.1. Исполнитель вправе аннулировать доступ представителей Заказчика и Конечных 

заказчиков в ЦОД в случае нарушения ими настоящего Руководства. 
7.2. Представителям Заказчика и Конечных заказчиков может быть отказано в доступе в 

ЦОД (включая нахождение на территории) при нарушении настоящего Руководства. В случае 
получения требования покинуть ЦОД такое лицо обязано немедленно и беспрекословно его 
исполнить. 

7.3. Заказчик и Конечный заказчик осуществляют взаимодействие с Исполнителем по 
вопросам, предусмотренным настоящим Руководством, с использованием адресов электронной 
почты, указанных в Формулярах № 1–2. 

7.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью «Руководства Заказчика ЦОД»:  
Приложение № 1. Форма Формуляра № 1 «Список администраторов доступа Заказчика»;  
Приложение № 2. Форма Формуляра № 2: «Назначение представителей с постоянным 

доступом»;  
Приложение № 3. Форма Формуляра № 3: «Назначение представителей с временным 

доступом».  



Приложение № 1 
 

Форма Формуляра № 1 «Список администраторов доступа Заказчика» 
 

--------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------- 
 

Формуляр № 1. Список администраторов доступа Заказчика от «     »        202      г. 
 
Реквизиты договора с Заказчиком (дата и номер):       
Наименование Заказчика:       
Адрес ЦОД:       

 
В целях исполнения Договора на оказание услуг настоящим письмом уполномочиваем 

следующих представителей Заказчика: 

№ 
ФИО 

администратора 
доступа Заказчика 

Номер, 
серия 

паспорта 

Контактные данные для 
обращения в службу 

поддержки: 

 
Использовать адрес 

для получения 
уведомлений от 

службы поддержки 
Исполнителя 

(Да/Нет) 

Телефон E-mail  

    
  

                         

    
  

                         

 
Дополнительные адреса электронной почты Заказчика для получения уведомлений от 

службы поддержки Исполнителя (указать при необходимости):      . 
Полномочия предоставляются сроком на 1 (один) год с даты подписания настоящего 

Формуляра. 
Администраторы доступа, указанные в настоящем Формуляре, обладают следующими 

полномочиями (в том числе в интересах Конечных заказчиков): 
− назначать уполномоченных лиц со стороны Заказчика и Конечных заказчиков для 

доступа в ЦОД и к оборудованию, а также для ввоза/вывоза оборудования; 
− назначать уполномоченных лиц со стороны Заказчика и Конечных заказчиков для 

подачи Обращений в службу поддержки Исполнителя; 
−  назначать уполномоченных лиц со стороны Заказчика и Конечных заказчиков для 

получения услуг Remote Hands, заказанных Заказчиком; 
− подписывать и предъявлять Исполнителю Формуляры № 2 и № 3 (включая их 

обновление при смене уполномоченных лиц); 
− направлять Исполнителю заявки для доступа на парковку; 
− подписывать все первичные документы по приёмке оборудования (акты инсталляции, 

демонтажа); 
− подписывать и предъявлять Исполнителю заявки на дополнительные услуги 

(включая Remote Hands), подписывать и направлять любые документы, сопровождающие 
выполнение таких заявок (изменения, акты начала/окончания); 

− подавать Обращения в Службу поддержки Исполнителя; 
− подписывать иные документы и совершать все действия, необходимые в рамках 

предоставленных полномочий. 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
____________________ / ______________/ 
М.П. 
 

-------------------------------------------------------окончание формы--------------------------------------------- 



Приложение № 2 
 

Форма Формуляра № 2: «НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМ ДОСТУПОМ» 
 

---------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------ 
 

ФОРМУЛЯР № 2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМ ДОСТУПОМ от «     » 
       202      г. 

   
Реквизиты договора с Заказчиком (дата и номер):       
Наименование Заказчика:       
Наименование Конечного заказчика (при наличии):       
Адрес ЦОД:       
Срок действия Формуляра: 1 (один) год с даты получения настоящего Формуляра Исполнителем. 

№ ФИО 
Номер, 
серия 

паспорта 

Контактные данные для 
обращения в службу 

поддержки: 

Использовать 
адрес для 
получения 

уведомлений от 
службы поддержки 

Исполнителя 
(Да/Нет) 

Право 
получения 

услуги 
Remote 
Hands 

(да/нет) 

Право на 
ввоз и 
вывоз 

оборудова
ния 

(да/нет) Телефон E-mail 

Представители, имеющие доступ во все стойки:       

        

        

Представители, имеющие доступ во все стойки Заказчика:       

        

        

Представители, имеющие доступ во все стойки Конечного заказчика:       

        

 
Представители, имеющие доступ только в стойку(и):       

        

 
Дополнительные адреса электронной почты Заказчика для получения уведомлений от службы 
поддержки Исполнителя (указать при необходимости): 
Список транспортных средств для доступа на парковки ЦОД: 

Марка и модель 
транспортного средства: 

Государственный 
регистрационный номер 
транспортного средства: 

            
            

 
ЗАКАЗЧИК: 
____________________ / ______________/ 
М.П. 
 

 
-----------------------------------------------окончание формы----------------------------------------------------- 

 



Приложение № 3 
 

Форма Формуляра № 3: «НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С ВРЕМЕННЫМ ДОСТУПОМ» 
 

---------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------ 
 

ФОРМУЛЯР № 3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С ВРЕМЕННЫМ ДОСТУПОМ от «     » 
       202      г. 

 
Реквизиты договора с Заказчиком (дата и номер):       
Наименование Заказчика:       
Наименование Конечного заказчика:       
Адрес ЦОД:       
Срок действия Формуляра: с «     »        202      г. по «     »        202      г. 
включительно. 

№ ФИО Номер, серия 
паспорта 

Право на 
ввоз и вывоз 
оборудования 

(да/нет) 
Представители, имеющие доступ во все стойки: 

                        
                        

Представители, имеющие доступ во все стойки Заказчика:       
                        
                        

Представители, имеющие доступ во все стойки Конечного заказчика:       
    

Представители, имеющие доступ только в стойку(и):       
    
    

 
Список транспортных средств для доступа на парковки ЦОД: 

Марка и модель 
транспортного средства: 

Государственный 
регистрационный номер 
транспортного средства: 

            
            

 
 
 
ЗАКАЗЧИК: 
____________________ / ______________/ 
М.П. 
 

 
-----------------------------------------------окончание формы----------------------------------------------------- 

 
 


